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1 Wstep

1.1 Informacje ogdlne

Niniejszy dokument jest instrukcjg obstugi magazyndw energii z serii Magazyn energii Encor ESS G2. Niniejsza
instrukcja obstugi jest dedykowana personelowi wykwalifikowanemu, uzytkownikowi i klientowi wedtug definicji w
rozdziale 1.3. Instrukcja podzielona jest na rozdziaty i podrozdziaty. Instrukcja sktada sie z trzech czesci oraz wska-
zanych w nich zatqcznikach.

Tres¢ instrukcji opisuje:

O przeznaczenie;

O zabronione zastosowanie;

O budowe i sposdb montazu;

O zasady bezpieczerstwa;

O warunki transportu, montazu, przeglgddw i utylizacji;

O sposdb rozwigzywania problemdw.

Przedstawiona instrukcja obstugi:
O jest integralng czescig urzgdzen serii Magazyn Energii Encor:
Magazyn Energii Encor 10.24 (nazwa skrocona Encor ESS G2 10.24);
Magazyn Energii Encor 10.24 (nazwa skrécona Encor ESS G2 15.36);
Magazyn Energii Encor 10.24 (nazwa skrécona Encor ESS G2 20.48);
O jest wtasnoscig Firmy Corab S.A. i jokiekolwiek jej zastosowanie w celu innym niz wskazany jest zabronione;
O jest dostepna dla Klienta na stronie www.corab.pl;
O musi by¢ przechowywana przez caty okres uzytkowania urzqgdzenia.

1.2 Zakres dostawy

Dostawa obejmuje magazyn energii sktadajgcy sie z modutu baterii magazynujgcej Encor BAT G2 oraz jednostki
zarzgdzajgcej Encor BMS G2. llos¢ modutéw baterii magazynujgcej jest zalezna od wybranego urzgdzenia z serii.

1.3 Zastosowane pojecia i skroty

W instrukgji obstugi sq zastosowane ponizsze pojecia:

O Codzienne uzytkowanie — uzytkowanie magazynu energii zgodnie z jego przeznaczeniem i w petni jego
SPrawnosci.

O Gwarancja — zakres i okres gwarancji zostat okreslony w odrebnym dokumencie.

O Wykwalifikowany personel — osoba, ktéra posiada kwalifikacje odpowiednie do wykonywanej prac specjali-
stycznych i czynnosci miedzy innymi w zakresie: elektryki, prac na wysokosciach oraz posiada certyfikat Produ-
centa z odbytego szkolenia. Personel wykwalifikowany zna i rozumie tres¢ niniejszej instrukgcji obstugi. Zna
budowe urzgdzenia oraz charakterystyke jego pracy.

O Instrukcja obstugi — dokument, ktdry jest integralng czesciq urzqdzenia. Zapoznanie sie z instrukcjg oraz jej
zrozumienie jest obowigzkowe przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zwigzanych z urzgdzeniem.

O Klient — osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, nie posiadajgca osobowosci prawnej,
ktéra dokonuje zamdwienia urzqgdzenia. Klient odpowiada za montaz urzqgdzenia zgodnie z niniejszqg instruk-
cjg oraz przepisami przedmiotowymi.

O Naprawa — czynnosci majgce na celu przywrdcenie urzgdzenia do jego petnej sprawnosci i zaktadanego
poziomu bezpieczenstwa.

O Osoba nieupowazniona — osoba, ktéra nie zna i/lub nie rozumie tresci niniejszej instrukcji obstugi i/lub nie
posiada odpowiednich uprawnierr do wykonywania danej czynnosci. Osobami nieupowaznionymi sg rowniez
dzieci, osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej i/lub umystowej. Osoba nieupowazniona nie moze wykony-
wad zadnych czynnosci zwigzanych z urzgdzeniem.
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O Producent — firma Corab S.A. z siedzibg w Olsztynie, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sqgdowego pod numerem 0000950779, ktdrej akta rejestrowe przechowuje Sqd Rejonowy w Olsztynie VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, posiadajgca numer NIP 7390207757.

O Modut baterii magazynujgcej — jest czedcig magazynu energii. Bateria elektryczna, ktdrg mozna tadowad i
roztadowywad.

O BMS — jest czescig magazynu energii. Uktad elektroniczny stuzgcy do zarzgdzania modutami baterii magazy-
nujgcych.

O Urzgdzenie - magazyn energii sktadajgcy sie z modutu baterii magazynujgcej oraz BMS-a.

O Elementy dodatkowe — wszystkie elementy, ktére nie sg w zakresie dostawy, a w ktére mozliwe jest/konieczne
jest wyposazenie urzgdzenia zgodnie z zaleceniomi Producenta.

O Uzytkownik — osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, nie posiadajgca osobowoséci praw-
nej, ktéra uzytkuje urzqdzenie zamontowane zgodnie z niniejszq instrukcjg oraz obowigzujgcymi przepisami
przedmiotowymi.

O Konserwacja — czynnosci majgce na celu wykonanie okreslonych czynnosci w celu zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania urzgdzenia

1.4 Identyfikacja magazynu energii
Kazdy magazyn energii posiada tabliczke znamionowq (rysunek 1), ktéra zawiera ponizsze informacje (Tabela 1):
Tabela | Wykaz parametréw znajdujacych sie na tabliczce znamionowej: a) modutu baterii magazynujacej, b) BMS.

a)

Oznaczenie

Nazwa produktu

Zakres napiecia

Energia znamionowa / Pojemnosé

Napiecie nominalne

Zakres temperatury tadowania

Zakres temperatury roztadowania

Klasa szczelnosci

b)

Oznaczenie

Nazwa produktu

Zalecany prqd tadowania

Klasa szczelnosci

Klasa ochrony
Model

Nominalna energia

Napiecie nominalne
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SN:

e
encor.

Productname: ~ Rechargeable Li-ion Encor Battery
Nazwa produktu: Bateria magazynujgca Encor

SN:

o
encor.

Product name:  Encor Energy Storage System 5-20
Nozwa produktu:  Encor Magazyn Energii 5-20

Product model: / Model: Encor BAT G2 5.12 Capacity: 50Ah Recommended Charge Current: 25A
Pojemnos¢: Zalecany prgd fadowania:

Voltage Range: / Zakres napiecia: 91.2V~115.2V
IP Rating: P65 Protection Class: |

Rated Energy/Capacity:

Energia znamionowa/Pojemnosé: 5.12kWh/50Ah

Nominal Voltage: / Napiecie nominalne: 102.4V

()
m

Charging Temperature Range:

Klasa szczelnosci: Klasa ochrony:

Model: Energy: / Nominal voltage:
Nominalna energia/Napiecie nominalne:

D Encor ESS G25.12  5.12 kWh/102.4V/
IFpP42/151/108/[(32S)IS]E/-20+50/90

Zakres temperatury tadowania: 0~50°C
; - . Encor ESS G210.24 10.24 kWh/204.8V/
Dish Te ture Re :
e ot Ko — L] Foras/ 1758 zsaste/20150/90
- & Encor ESS G2 15.36 15.36 kWh/307.2V/
IP Rating: / Klasa szczelnosci: P65 D IFpPA2//151/ 108/ [(325)3S]E/-20+50,/90

/\ DANGER

Do not disconnect or disassemble by non-professional personnel.
Do not drop, deform, impact, cut or spearing with a sharp object.
Do not place at a children or pet touchable area.

Do not cover or wrap the product case.

Do not sit or put heavy things on battery.

Do not touch the leaking liquid.

Do not immerse the battery in water.

Do not leave the battery nearby fire.

Avoid of direct sunlight.

Follow the product manual to make wiring connection.

If leaking, fire, wet or damaged, switch off the breaker on DC
side and stay away from battery.

/\ UWAGA NIEBEZPIECZENSTWO

Nie odtgczad ani nie rozmontowywad, dozwolone tylko dla
serwisu producenta.

Nie upusci¢, zapobiega¢ deformacji, uderzeniom

lub przebiciom ostrymi przedmiotami.

Nie umieszczac w miejscu tatwo dostepnym dla dzieci lub zwierzqgt.
Nie przykrywac obudowy.

Nie siadac ani nie ktasé cigzkich przedmiotéw na obudowie.

Nie dotykac¢ wyciekajgcego ptynu.

Nie zanurzad baterii w wodzie.

Nie stawia¢ baterii w poblizu ognia.

Unikac bezposredniego dziatania promieni stonecznych.
Podtqczac przewody zgodnie z zatgczong instrukcjq obstugi.

W przypadku wycieku, pozaru, zamoczenia lub uszkodzenia, wytqczyé po
stronie DC, zawiadomic serwis producenta i trzymac sie z dala od baterii.

>PRPOS@® I &

Corab S.A.
Michata Kajki 4,
10-547 Olsztyn, Poland

Tel.: + 48 89 535 17 90
\E,\—Imczilz corc:bl@corcnb.com.pl
eb: corabo.p Made in PRC.

D Encor ESS G2 20.48 20.48 kWh/409.6V/
IFpP42/151,/108/[(325)4S]E/-20+50,/90

C o
A\ DANGER c € G E

Do not disconnect or disassemble by non-professional personnel.
Do not drop, deform, impact, cut or spearing with a sharp object.
Do not place at a children or pet touchable area.

Do not cover or wrap the product case.

Do not sit or put heavy things on battery.

Do not touch the leaking liquid.

Do not immerse the battery in water.

Do not leave the battery nearby fire.

Avoid of direct sunlight.

Follow the product manual to make wiring connection.

If leaking, fire, wet or damaged, switch off the breaker on DC
side and stay away from battery.

/\ UWAGA NIEBEZPIECZENSTWO

Nie odtgczad ani nie rozmontowywad, dozwolone tylko dla
serwisu producenta.

Nie upusci¢, zapobiegad deformacji, uderzeniom

lub przebiciom ostrymi przedmiotami.

Nie umieszcza¢ w miejscu tatwo dostepnym dla dzieci lub
zwierzqt.

Nie przykrywac obudowy.

Nie siadac ani nie ktas¢ ciezkich przedmiotéw na obudowie.
Nie dotyka¢ wyciekajgcego ptynu.

Nie zanurzad baterii w wodzie.

Nie stawia¢ baterii w poblizu ognia.

Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych.
Podtqczac przewody zgodnie z zatgczong instrukcjq obstugi.
W przypadku wycieku, pozaru, zamoczenia lub uszkodzenia,
wylgczyé po stronie DC, zawiadomic serwis producenta

i trzymad sie z dala od baterii

PPOS®®

Corab S.A.
Michata Kajki 4,

Tel.: + 48 89 535 17 90
E-mail: corab@corab.com.pl

10-547 Olsztyn, Poland Web: corab.pl Made in PRC.

Rys. I Wzory tabliczek znamionowych: a) modut baterii magazynujgcej b) BMS.

1.5 Deklaracja

Deklaracja zgodnosci UE jest dostarczana Klientowi w formie papierowej/elektronicznej. Deklaracja zgodnosci
jest integralng czescig urzqdzenia. Wzdér deklaracji zgodnosci/Deklaracja Zgodnosci znajduje sie na stronie
producenta.

1.6 Odpowiedzialnos¢

Niniejsza instrukcja obstugi jest integralng czescig urzgdzenia Encor Magazyn Energii. Odpowiedzialno$é¢ za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw przedmiotowych w zakresie montazu magazyndw energii, instalagji
elektrycznej i zabezpieczen przeciwpozarowych jest po stronie Klienta.

Uzytkowanie magazynu energii niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione. Uzytkowanie niezgodne z przeznao-
czeniem odbiera prawo do napraw gwarancyjnych i nie zapewnia poziomu bezpieczeristwa, ktéry okreslit Produ-
cent.

Producent nie odpowiada za szkody wywotane przez magazyn energii zamontowany niegodnie z niniejszq
instrukcjg oraz przepisami przedmiotowymi. Wszystkie prace wykonywane niezgodnie z niniejszq instrukcjq
przyczyniq sie do utraty gwarangji i/lub prawa do napraw gwarancyjnych. Wszystkie prace wykonywane
niezgodnie z niniejszq instrukcjg mogg przyczynic sie do sytuacji niebezpiecznych.
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2 Bezpieczenstwo - informacje ogdlne

Niniejsza instrukcja okresla minimalne zasady bezpieczenstwa montazu i uzytkowania urzqgdzenia. Dobdr i posia-
danie sprzetu zabezpieczajgcego na czas instalagji jest obowigzkiem personelu wykwalifikowanego. W instrukgji
sq wskazane zalecane $rodki ochrony indywidualne;j.

2.1 Wskazdwki bezpieczenstwa

Wskazdwki bezpieczenstwa sg umieszczone przy informacjach, na ktdére trzeba zwrdécié szczegdlng uwage. Stop-
nie zagrozenia sg okreslone za pomocq znakdw i kolorédw. Wskazdwki ostrzegawcze wystepujq pojedynczo, od
najwyzszego stopnia zagrozenia.

2.2 Stopnie zagrozenia - przedstawienie graficzne i opis

W niniejszej instrukcji zastosowane sg nastepujgce stopnie zagrozenia bezpieczenstwa:

NIEBEZPIECZENSTWO

e Wskazuje na zagrozenie najwyzszego stopnia ryzyka. Zagrozenia te mogg spowodowad $mierd,
powazne obrazenia ciata lub powazne zagrozenie lub/oraz powazne uszkodzenie mienia, jesli
zagrozenie zostanie zignorowane.

OSTRZEZENIE
Wskazuje zagrozenia sredniego stopnia ryzyka. Zagrozenia te mogg spowodowaé obrazenia ciata
lub/oraz uszkodzenie mienia, jesli zagrozenie zostanie zignorowane.

UWAGA
a Wskazuje na zagrozenie niskiego stopnia ryzyka. Zagrozenia te mogqg spowodowad drobne lub
umiarkowane obrazenia ciata lub/oraz uszkodzenie mienia, jesli zagrozenie zostanie zignorowane.

WSKAZOWKA
Wskazuje na informacje przydatne do optymalnego funkcjonowania urzgdzenia.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA
Wskazdéwki dotyczgce bezpieczerstwa oznaczajg okreslone instrukcje lub procedury zwigzane z

e

bezpieczerstwem.

2.3 Ogdlne przepisy bezpieczenstwa

W czasie instalacji urzgdzenia obowigzujg przepisy BHP oraz przepisy przedmiotowe w zakresie bezpieczerstwa.
W celu bezpiecznego uzytkowania urzqdzenia:

NIEBEZPIECZENSTWO
Uzywaj urzqgdzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
UWAGA
0 Magazyn energii nie zawiera zadnych elementéw do obstugi przez Klienta i uzytkownika. Wszystkie
prace mogqg byc¢ wykonywane tylko i wytgcznie przez wykwalifikowany personel.

O zapoznaj sie z niniejszq tresciq instrukcji obstugi przed rozpoczeciem pracy przy urzqgdzeniu;
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O postepuj zgodnie z tresciq niniejszej instrukcji obstugi;

O przed rozpoczeciem instalacji sprawdz, czy zadna czeéc urzqgdzenia nie jest uszkodzona, nie ma wgniecen i
widocznych wad;

O przestrzegaj obowiqzujgcych przepisdw przedmiotowych oraz w zakresie BHP;

O montu;j tylko i wytgcznie elementy w petni sprawne, wolne od wad;

O montyj tylko i wytgcznie elementy rekomendowane przez Producenta urzgdzenic;

O montuj w miejscu, gdzie temperatura otoczenia jest w zakresie od +5°C do 45°C (zalecana temperatura od
15°C do 30°C) ;

O montyj tylko i wytgcznie w miejscu z zapewniong wentylacjg;

O montyj tylko i wytgcznie w migjscu, ktére nie jest zagrozone wybuchem;

O montu;j tylko i wytgcznie z dala od materiatéw tatwopalnych;

O montuyj tylko i wytgcznie w miejscu, w ktdrym urzgdzenie nie bedzie narazone na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych i innych zZrédet ciepta takich jok ogien, urzqdzenia grzewcze;

O montuj tylko i wytgcznie w miejscach, w ktdrych urzgdzenie nie bedzie narazone na kurz, btoto oraz pyty i/lub
gazy powodujqce korozje (réwniez w obszarze dziatania amoniaku, kwasdéw);

NIEBEZPIECZENSTWO
Instalacja wykonana niezgodnie z niniejszq instrukcjq i/lub przez osoby nieupowaznione moze
doprowadzi¢ do sytuacji niebezpiecznej, awarii urzgdzenia i/lub nieobowigzywania gwarangiji.

6 NIEBEZPIECZENSTWO

Za stan techniczny urzgdzenia i obszaru jego instalacji odpowiada uzytkownik. Praca uszkodzonego
urzgdzenia moze przyczyni¢ sie do sytuacji niebezpieczne;j.

OSTRZEZENIE
@ Montaz elementdw innych niz rekomendowane przez Producenta moze przyczynic sie do uszkodze-
nia ciata i/lub mienia.

O uzywaj narzedzi dedykowanych do danej czynnosci i zgodnie z ich przeznaczeniem;
O uzywaj narzedzi izolowanych do pracy z urzgdzeniem;
O uzywaj tylko w petni sprawnych narzedzi;

OSTRZEZENIE
AN Nie wprowadzaj zadnych zmian w urzgdzeniu, sposobie jego instalacji, sposobie tqczenia elemen-
Q téw. Wszelkie zmiany mogq przyczynié sie do utraty gwarancji i/lub przyczyni¢ sie do powstania
sytuacji niebezpieczne;j.

O urzqdzenie uzytkyj tylko i wytgcznie w petni zainstalowane;

NIEBEZPIECZENSTWO
Nie montuj urzgdzenia do niestabilne]j konstrukcji, elementdw.

= INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA
= Zachowaj instrukcje przez caty okres uzytkowania urzgdzenia.
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= INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA
= Zamontuj wszystkie elementy dodatkowe zgodnie z instrukcjg Producenta.

O wszystkie prace z urzgdzeniem moze wykonywadé tylko i wytqcznie wykwalifikowany personel;
O wszystkie prace w otoczeniu o poziomie hatasu powyzej 70dB wykonuj w ochronnikach stuchu;

@ OSTRZEZENIE
Do naprawy magazynu energii jest uprawniony tylko i wytqcznie personel wykwalifikowany.

O niezwlocznie wymieniaj czesci urzqdzenia, ktdére zostaty uszkodzone w czasie transportu, uzytkowania;
O miejsce uzytkowania utrzymuj w czystosci;

UWAGA
c Stosuj srodki czyszczgce, ktdre nie spowodowujq uszkodzen powierzchni urzqgdzenia oraz zadnych
jego elementoéw.

O miejsce uzytkowania zabezpiecz przed dostepem dla osdb nieupowaznionych, dzieci i zwierzqt;
O zachowaj szczegdlng ostroznoéé¢ w czasie montazu, usuwania awarii, demontazu, transporcie.

- INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA
Urzgdzenie przekazuj w procesach gwarancyjnych tylko i wytqgcznie w oryginalnym opakowaniu lub

zgodnie z rozdziatem 4.2.1 czesci | instrukcji obstugi.

2.4 Zabronione czynnosci

Uzytkownik, personel wykwalifikowany musi zapoznad sie z czynnosciomi zabronionymi w czasie uzytkowania urzgdzenia.
W czasie uzytkowania urzgdzenia zabroniony jest:

NIEBEZPIECZENSTWO
Nie uzywaj urzqgdzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

NIEBEZPIECENSTWO
Nie podtgczaj zasilania bez potgczenia PE (uziemienia).

NIEBEZPIECZENSTWO
Nie uzywaj urzgdzenia w stanie zagrazajgcym zyciu, zdrowiu i/lub mieniu.

NIEBEZPIECZENSTWO
Nie otwieraj obudowy magazynu energii w czasie jego pracy.

NIEBEZPIECZENSTWO
Nie montuj magazynu energii w miejscu, gdzie bedzie narazony na bezposredniq ekspozycje na
storice, cieczy i/lub wysokiego ciénienia.
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NIEBEZPIECZENSTWO
Nie odfgczaj zadnej czesci magazynu energii, ktdra nie jest wymieniona w niniejszej instrukcji obstugi.

NIEBEZPIECZENSTWO

Osoba nieupowazniona nie moze wykonywad jakichkolwiek prac zwigzanych z urzgdzeniem.
6 Niewtasciwa praca przy urzgdzeniu moze przyczyni¢ sie do sytuacji niebezpiecznej w czasie jego

uzytkowania.

NIEBEZPIECZENSTWO
Zabronione jest montowanie urzgdzenia w strefie zagrozenia wybuchem i/lub materiatéw tatwo-
palnych.

OSTRZEZENIE
W uktadzie modut baterii magazynujqgcej - BMS nie podiqczaj innych elementdéw niz Encor Magazyn

@ Energii.

OSTRZEZENIE
Nie uzywaj urzgdzenia jako przedmiot zabaw dzieci (oséb nieupowaznionych).

UWAGA
Nie dotykaj zaciskéw urzgdzenia jakimikolwiek przedmiotami metalowymi lub gotymi dtorimi.

O montaz w miejscu wilgotnym, mokrym i/lub dziatania $rodkéw zrgeych;

O montaz w miejscach, gdzie mozliwy bytby kontakt magazynu energii z elementami przewodzqcymi prqd;
O montaz uszkodzonych elementdw urzgdzenic;

O uzytkowanie urzgdzenia zamontowanego niezgodnie z niniejszq instrukcjq obstugi;

O stosowanie do montazu narzedzi uszkodzonych, niedopasowanych do elementéw montazowych i warunkdw montazu;
O pozostawianie na stanowisku pracy elementéw montazowych i narzedzi;

O zgniatanie, przebijanie magazynu energii, wrzucanie do ognig;

O montaz w miejscach o duzej wilgotnosci i intensywnych opadach atmosferycznych;

O montaz w miejscach o niestabilnej temperaturze oraz poziomie wilgotnosci;

O montaz w miejscach przechowywania produktéw tatwopalnych;

O montaz w miejscach oddalonych mniej niz 1 m od materiatéw tatwopalnych i wybuchowych;

O montaz w miejscach narazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne;

O montaz w miejscach narazonych na oddziatywanie zrédet ciepta takich jak ogier;

O montaz w miejscach bez wentylacij;

O montaz w miejscach oddalonych mniej niz 1000 m od morzg;

O na obszarze czestych opaddw atmosferycznych.

NIEBEZPIECZENSTWO
Osoba nieupowazniona nie moze wykonywad jakichkolwiek prac zwigzanych z urzgdzeniem. Niewtasci-
wa praca przy urzgdzeniu moze przyczynic sie do sytuacji niebezpiecznej w czasie jego uzytkowania.

NIEBEZPIECZENSTWO
Q Zabronione jest wykonywanie wszelkich prac przez osoby, ktére nie znajg i nie rozumiejg tresci
niniejszej instrukcji obstugi.

OSTRZEZENIE
Nie pozostawiaj zadnych materiatéw, elementdw, narzedzi w obszarze pracy urzgdzenia ani na
urzgdzeniu.
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2.5 Stanowisko pracy

Stanowiskiem pracy personelu wykwalifikowanego w czasie montazu jest miejsce montazu urzgdzenia.
Stanowiskiem pracy personelu wykwalifikowanego w czasie serwisu i przeglgddw jest miejsce montazu urzqdzenia.
Producent nie odpowiada za wyposazenie i stan stanowiska pracy. W niniejszej instrukcji obstugi sq wskazane
niezbedne narzedzia oraz elementy montazowe. Na tej podstawie mozliwe jest przygotowanie odpowiedniego
wyposazenia na czas instalacji urzgdzenia.

2.6 Wymagania dotyczgce obstugi

Wszystkie specjalistyczne prace moze wykonad tylko i wytqcznie wykwalifikowany personel, ktéry:

O zapoznat sie z tresciq niniejszej instrukcji obstugi;

O rozumie treé¢ niniejszej instrukcji obstugi;

O posiada odpowiednie i wazne kwalifikacje wymagane przepisami prawa do przeprowadzenia poszczegdlnych
czynnosci;

O nie posiada zadnych przeciwwskazan do wykonywania prac.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

=

= Tylko wykwalifikowany personel moze wykonywad wszystkie prace specjalistyczne. Personel wykwa-
lifikowany musi posiadac¢ wazne uprawnienia i kwalifikacje, zna¢ budowe i sposdb instalacji urzg-
dzenia.
WSKAZOWKA
W celu uzyskania certyfikatu ze szkolenia Corab w zakresie urzgdzen typu magazyn energii, zgtos

sie do firmy Corab S.A.

2.6.1 Zakres obowiqzkéw uzytkownika

Obowigzkiem uzytkownika jest:

O przestrzeganie wszystkich instrukcji i wskazéwek dotyczqeych bezpieczenstwa uzytkowania Magazynu Energii
Encor;

O wiasciwe przygotowanie miejsca pracy w porozumieniu z osobami wykonujgcymi montaz (personelem wykwa-
lifikowanym);

O przestrzeganie zasad konserwagiji;

O utrzymywanie urzgdzenia w stanie bez wad.

2.6.2 Zakres obowigzkow wykwalifikowanego personelu

Obowigzkiem wykwalifikowanego personelu jest:

O przestrzeganie i stosowanie przepiséw bezpieczeristwa pracy oraz znajomosé instrukdji obstugi urzgdzenia;

O przestrzeganie i stosowanie bezpiecznych metod pracy;

O znajomosé zasad bezpiecznego wykonywania prac, ktdre sq w jego zakresie;

O znadjomosd zagrozer wynikajgcych z pracy z instalacjg sieci elektroenergetycznej oraz metod ich zapobieganic;
O znajomosé zasady dziatania i funkcjonowania systemdw podtgczonych do sieci elektroenergetycznej;

O wykonywanie pracy narzedziami w petni sprawnymi i dostosowanymi do wykonywanej czynnosci;

O wykonywanie pracy z odpowiednimi $rodkami ochrony indywidualnej;

O weryfikacja migjsca montazu i dobdr odpowiednich zabezpieczen, jezeli sg wymagane;

O zapewnienie niezbednych narzedzi do wykonania prac specjalistycznych.
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2.7 Srodki ochrony indywidualnej

W czasie prac zwigzanych z transportem, montazem, codziennym uzytkowaniem i demontazem zalecane jest
stosowanie:

O obuwia ochronnego, antyposlizgowego, elektroizolacyjnego;

O rekawic elektroizolacyjnych;

O okularéw ochronnych.

Wszystkie elementy srodkéw ochrony indywidualnej dobiera indywidualnie personel wykwalifikowany, uzytkow-
nik. Producent urzgdzenia nie dostarcza zadnych srodkdéw ochrony indywidualnej. Dobdr srodkéw ochrony
indywidualnej musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami bezpieczerstwa oraz panujgcymi warunkami w
miejscu instalacji urzgdzenia.

2.8 Zagrozenia specyficzne dla urzgdzenia

Zagrozenia specyficzne uwzgledniajg réwniez przeznaczenie urzgdzenia. Kazdy uzytkownik i personel wykwalifi-
kowany przed rozpoczeciem instalacji musi zapoznad sie z instrukcjg elementéw wspdtpracujgcych z magazynem
energii, aby zapoznad sie z wynikajgcymi z ich uzytkowania zagrozeniami specyficznymi.

2.8.1 Zagrozenie spowodowane elektrycznoscig

Niebezpieczenstwo doznania obrazen w skutek porazenia prgdem!

Praca lub kontakt z elementami, ktére sq pod napieciem mogg przyczynic sie do powaznych obrazen lub $mierci.

W celu zapobiegania zagrozeniu:

O zabezpiecz i oznacz obszar w czasie pracy z urzgdzeniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przedmiotowymi;

O zastosuj przewdd/przewody uziemiajgcy zgodne z obowigzujgcymi przepisami bezpieczerstwa i przepisami
przedmiotowymi;

NIEBEZPIECZENSTWO

Zabronione jest uzytkowanie urzgdzenia bez uziemienia lub z niewtasciwie podtgczonym uziemie-
niem. Moze to przyczyni¢ sie do sytuacji niebezpiecznej w czasie uzytkowania urzgdzenia i/lub
zwiekszy¢ zaktdcenia elektromagnetyczne.

O montuj przewody tak, aby ich dtugos¢ zapewnita prawidtowe funkcjonowanie urzgdzenia i nie przyczyniata sie
do sytuacji niebezpiecznych (nie mogq by¢ za krétkie ani za dtugie);

O montuj tylko w petni sprawne elementy elektryczne;

O przy instalacji wielu urzqgdzen, nie podtqczaj zaciskdw uziemienia w sposdb szeregowy;

O przeglady i naprawy mogg by¢ wykonywane tylko przez personel wykwalifikowany posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje;

O wszystkie prace zwigzane z elementami elektrycznymi wykonuj przy uzyciu izolowanych narzedzi;

O elementy elekiryczne dotykaj tylko i wytgcznie suchymi rekoma;

O przeprowadzaj kontrole wyposazenia elektrycznego;

O nie przeprowadzaj przewoddw w miejscach przemieszczania sie oséb, maszyn i innych;

O rozprowadz przewody zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przedmiotowymi;

O sprawdz istniejgce przewody pod kgtem braku wad, zanim uzyjesz ich w instalagiji;

O montuj elementy elektryczne zgodnie z niniejszqg instrukcjg i instrukcjg producenta stosowanych podzespotdw;

O stosuj elementy elektryczne rekomendowane przez Producenta urzgdzenia;
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O nie wymieniaj elementéw elektrycznych na elementy o wiekszych lub mniejszych parametrach;

O nie myj elementdw elektrycznych strumieniem wody, mokrymi $cierkami lub substancjami, ktére mogqg uszkodzié
urzgdzenie, elementy elektryczne;

O nie dotykaj urzqgdzenia, ktdre jest mokre i/lub ulegto zamoczeniu w wodzie lub innej cieczy;

O przechowu;j elementy elektryczne w miejscach suchych, zabezpieczonych przed deszczem i dziataniem czynnikéw
szkodliwych;

O stosuj odpowiednie érodki ochrony indywidualnej;

O wykonuj wszystkie czynnosci zgodnie z zasadami BHP;

O wykonuj wszystkie czynnosci w petnym skupieniu i uwadze.

2.8.2 Zagrozenie spowodowane energig zgromadzong w urzgdzeniu

Niebezpieczenstwo oparzenia, spalenia!

W czasie uzytkowania magazynu energii wzrost temperatury urzgdzenia do 150°C moze przyczynic sie do jego

samoistnego zapalenia sie. Ptongcy modut baterii magazynujgcej wydziela szkodliwe i trujgce gazy. W celu zapo-

biegania zagrozeniu:

O w poblizu urzgdzenia przechowuj gasnice przeznaczong do gaszenia urzqdzen typu modut baterii magazynujgcej,
BMS;

O montuj tylko w miejscu z zapewniong wentylacjg;

O montuj w migjscu, w ktérym urzgdzenie nie jest wystawione na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych;

O opusc¢ miejsce pozaru, gdy modut baterii magazynujgcej zostanie zajety ogniem;

O oddal sie od miejsca pozaru i wezwij straz pozarng.

NIEBEZPIECZENSTWO
e Zabronione jest samodzielne gaszenie ognia na module baterii magazynujqgcej. W takiej sytuacji
konieczne jest wezwanie stuzb.

2.8.3 Zagrozenie kontaktu z wyciekajgcym elektrolitem i emitowanymi oparami

Niebezpieczeristwo doznania obrazen w skutek kontaktu z elektrolitem!

Uszkodzenia modutu baterii magazynujqgcej mogq przyczynic sie do wycieku elektrolitu. Kontakt z roztworem

i/lub z oparami elektrolitu moze przyczynic sie do reakcji alergicznych, dusznosci, podraznienia uktadu pokarmo-

wego, oparzen chemicznych, trwatego uszczerbku na zdrowiu. W celu zapobiegania zagrozeniu:

O przemywaj oczy pod biezgcg wodg minimum 15 minut i niezwtocznie skontaktuj sie z lekarzem;

O przemyj doktadnie skére wodg z mydtem w miejscu kontaktu z elektrolitem i niezwtocznie skontaktuj sie z
lekarzem;

O po wymiotach spowodowanych potknieciem elektrolitu- niezwtocznie skontaktuyj sie z lekarzem;

O wyjdz i/lub wyprowadz wszystkie osoby z pomieszczania, w ktdrym unoszq sie opary wyciekajgcego elektrolitu
i niezwtocznie skontaktuj sie z lekarzem.

2.8.4 Zagrozenie spowodowane gazami tatwopalnymi

Niebezpieczerstwo doznania obrazen w skutek wydzielajgcego sie tatwopalnego gazu!

Uszkodzenia modutu baterii magazynujgcej mogg przyczynic¢ sie do ulatniania sie tatwopalnych gazéw. Gazy
tatwopalne mogq przyczynic¢ sie do powstania pozaru, oparzen, zatrucia. W celu zapobiegania zagrozeniu:

O przy podejrzeniu uszkodzenia modutu baterii magazynujgcej skontaktuj sie niezwtocznie z Producentem;

O postepuj zgodnie z otrzymanymi zaleceniami Producenta.
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2.8.5 Zagrozenie spowodowane polem elektromagnetycznym

Niebezpieczenstwo doznania obrazen w skutek pola elektromagnetycznego!

W czasie uzytkowania urzqgdzenia, emituje ono promieniowanie. Poddawanie sie promieniowaniu moze przyczy-
ni¢ sie do uszczerbku na zdrowiu.

O W celu zapobiegania zagrozeniu zachowaj odlegtos$é od urzgdzenia minimum 20 cm.

2.9 Piktogramy

W Tabelach 2-5 oraz rysunku 2 i 3 umieszczone sq piktogramy, ktére znajdujq sie na urzgdzeniu oraz opakowaniu
urzqdzenia. Obowigzkiem uzytkownika jest, aby piktogramy zawsze byty czytelne i jednoznaczne. Wymiana
piktogramu moze nastgpi¢ tylko i wytqcznie na piktogram identyczny do tego, ktéry umiescit Producent i/lub
zgodny z obowigzujgcymi przepisami przedmiotowymi.

Tabela 2. Wykaz piktograméw umieszczonych na urzqdzeniu.

L.p. Piktogram Znaczenie

RYZYKO WYSOKIEGO NAPIECIA
Podczas dziatania urzqdzenia wystepuje wysokie napiecie.

Przed jokimkolwiek dziataniem odtgcz zasilanie.

Akumulatory zawierajg materiat tatwopalny; uwaga na zrédta
ognia.

Zapoznaj sie z instrukcjq produktu i obstugi przed obstugg systemu
akumulatordw.

Trzymac z dala od Zrédet ognia.

Trzymad z dala od dzieci oraz zwierzqt.

Nie odwracaj potqczenia dodatniego i ujemnego.

Etyieta Zuzytych odpaddw elektrycznyc i elektronicznych (WEEE)
Dyrektywa (2012/19/UE)

Etykieta recyklingu.

Oznaczenie CE.

T“HIEB2DOP P

Etykieta certyfkatu bezpieczernstwa TUV NORD.
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encor.
Tabela 3. Wykaz piktogramdw umieszczonych na opakowaniu modutu baterii magazynujqcey.
L.p. Piktogram Znaczenie
: " ‘ Wskazdwkal
' -’ Tworzywo opakowania podlega recyklingowi.
Uwaga!
2 Nie stawaj na karton.
g Uwaga!
3. E Stos opakowart moze sktadad sie maksymalnie
. z 6 warstw.
4 Uwaga!
’ Chron przed deszczem.
' Uwaga!
>. I Element szklany.
6 t Uwaga!
' Utdz opakowanie tq strong do godry.
—
7. Uwagal
Minimalna ilo$¢ oséb do przenoszenia - 2.
8. ‘ Oznakowanie znakiem CE.
= Product model - model produktu
encor . _
Corab's Index - indeks Corab
Product model: Encor BAT G2 5.12
Corabis Indox 120088 Product name - nazwa produktu
Q. Product name: Rechargeable Li-ion Battery Rated quqcity - pojemnos’é znamionowa

Rated Capacity:
Rated Energy:
Nominal Voltage:
IP Class:

g3

50Ah
5.12kWh
102.4v
IP65

3107 H

904378

Rated Energy - energia znamionowa
Nominal Voltage - napiecie nominalne
IP Class - Klasa IP
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L.p. Piktogram Znaczenie
Name Liton Batery
A—v— Y Parametry baterii oraz opakowania, gdzie:
i Nominal Voltage - napiecie nominalne
Usable Energy >-12kWh Usable Energy - energia uzytkowa
10. N-W >6kg N.W - waga netto
GW >8kg G.W - waga brutto
Qry 1EA QTY - ilos¢
SIZE 875*370+280 SIZE - wymiary kartonu [mm]
MADE IN CHINA
I LITHIUM ION BATTERIES
: LITHIUM ION BATTERIES - BATERIE LITOWO-JONOWE

Tabela 4. Wykaz piktogramdw umieszczonych na opakowaniu BMS.

L.p. Piktogram Znaczenie

Wskazéwka!
Tworzywo opakowania podlega recyklingowi.

Uwaga!
Nie stawaj na karton.

Uwaga!
Stos opakowart moze sktadad sie maksymalnie
z 8 warstw.

Uwaga!
Chron przed deszczem.

Uwaga!
Element szklany.

Uwaga!
Utéz opakowanie tq strong do géry.

|| |-a| [ mex| () |3
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encor.
L.p. Piktogram Znaczenie
7. Uwaga!
Minimalna ilos¢ oséb do przenoszenia - 2.
8. 1 € Oznakowanie znakiem CE.
Name PCU+BASE _ .
o kg Parametry opakowania, gdzie:
o To5kg N.W - waga netto
9. G.W - waga brutto
QTY 1EA o
QTY - ilos¢
SIZE 875%370+280
SIZE - wymiary kartonu [mm]
MADE IN CHINA
she Product model - model produktu
10. encor Corab's Index - indeks Corab
Product model: Encor BMS G2 Product name - nazwa produktu
Corab's Index: . 32-12.0089 |P CIQSS _ KIOSO IP
Product name: Power Control Unit & Base Support
P Class: P65 DC Switch - przetqcznik DC
DC Switch: YES . . s
Quantiy: pcs Quantity - ilosé
€ HEATTH
51904378 631062
10. PCU & BASE JEDNOSTKA STERUJACA | PODSTAWA
a)

. r‘,; LITHIUM ION BATTERIES
L )

Corab S.A.

Michata Kajki 4,
en co r 10-547 Olsztyn, Poland

Made in PRC.

corab.eu

q3
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encor

PCU & BASE

Corab S.A.

Michata Kaijki 4,
10-547 Olsztyn, Poland
Made in PRC.

Rys. 2 Rozmieszczenie piktogramdw na opakowaniu a) modutu baterii magazynujgcej, b) BMS-a.
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3 Zasady uzytkowania

3.1 Opis urzgdzenia

Magazyn energii Encor jest urzgdzeniem elektrycznym z wbudowanym modutem baterii magazynujqcej w technologii
LiFePO4. Posiada konstrukcje z ochrong na poziomie IP65.

3.2 Uzytkowanie magazynu energii zgodne z przeznaczeniem

Encor Magazyn Energii jest urzqdzeniem przeznaczonym do magazynowania energii prqdu statego DC wygene-
rowanego przez moduty PV. Zgromadzona energia po przeksztatceniu na prgd przemienny AC moze byc
przestana do odbiornikdw lub sieci elektroenergetycznej. Urzgdzenie jest przeznaczone do pracy w otoczeniu o
temperaturze w zakresie od +5°C do +45°C. Urzgdzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniu, moze by¢
zamontowane na powierzchni réwnej (podtoga, $ciana) w miejscach o statej temperaturze i wilgotnosci. Miejsce
montazu musi by¢ suche, zacienione i wentylowane.

OSTRZEZENIE

Urzqdzenie jest przystosowane do wspdtpracy z falownikami hybrydowymi firm, ktére sg wymienio-
ne na liscie kompatybilnosci, dostepnej na stronie corab.pl. Zastosowanie innego falownika

wymaga zgody Producenta. Podtgczenie do magazynu energii innego falownika niz wymienione na

liscie kompatybilnosci (dostepnej na stronie corab.pl) moze przyczynié sie do sytuacji niebezpieczne;j,

utraty gwarangji.

WSKAZOWKA
g Montaz rozpocznij po przeczytaniu i zrozumieniu niniejszej instrukcji, przygotowaniu miejsca monta-
zU, sprawdzeniu, czy urzgdzenie nie jest uszkodzone.

3.3 Uzytkowanie magazynu energii niezgodne z przeznaczeniem

Uzytkowanie urzgdzenia do celdw innych niz wskazane w rozdziale 3.2 czesci | niniejszej instrukcji jest niezgodne
z przeznaczeniem. Urzqdzenie nie moze by¢ stosowane:

O do magazynowania energii prgdu innego niz staty;

O do przesytania prgdu do innego urzgdzenie niz falownik;

O niekompletnie zamontowane;

O w stanie uszkodzonym i/lub niekompletnym;

O bez uwzglednienia opisanych zasad bezpieczerstwa;

O bez uwzglednienia przepiséw BHP i przepiséw przedmiotowych;

O bez systemu bezpieczeristwa;

O z niesprawnym systemem bezpieczeristwa;

O bez zachowanych przestrzeni wokét urzgdzenia (rozdziat 2 czesci Il niniejszej instrukcji obstugi);
O z usterkami, nieusunietymi awariami;

O w otoczeniu, w ktdrym temperatura jest poza zakresem od +5°C do +45°C;

O w miejscach o duzej wilgotnosci i intensywnych opadach atmosferycznych;

O w miejscach o niestabilnej temperaturze oraz wysokim poziomie wilgotnosci;

O w miejscach przechowywania produktéw tatwopalnych;

O w miejscach oddalonych od materiatéw tatwopalnych i wybuchowych mniej niz 1000 mm;

O w miejscach narazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne;

O w miejscach narazonych na oddziatywanie zrédet ciepta takich jok ogien;

O w miejscach bez wentylacji;
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O w miejscach oddalonych od morza mniej niz 1000 m;

O na obszarze czestych opaddw atmosferycznych;

O do przywigzywania, wieszania, podwieszania na nim przedmiotéw, osdb, zwierzat;
O na powierzchni niestabilnej;

O w budynku, ktéry znajduje sie na terenie narazonym na trzesienia ziemi;

O w strefach zagrozenia wybuchem.

NIEBEZPIECZENSTWO
Q Uzytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem moze przyczynic sie do powstania sytuacji niebezpiecz-
nej zagrazajgcej zyciu i/lub zdrowiu.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji, rekojmi i strat finansowych w przypadku, kiedy
urzgdzenie jest uzytkowane niezgodnie z przeznaczeniem.

3.4 Niebezpieczenstwo uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem moze przyczynic¢ sie do powstania sytuacji niebezpiecznej, zagrozenia
zycia i zdrowia oraz strat materialnych. Niebezpieczenstwa spowodowane uzytkowaniem niezgodnym z przezna-
czeniem to:

O zagrozenia dla zdrowia i/lub Zycia;

O zagrozenia dla stanu i zywotnosci urzqgdzenia;

O zagrozenie dla stanu i zywotnosci instalacji fotowoltaicznej;

O zagrozenia dla bezpieczerstwa uzytkowania urzqdzenia;

O zaktdcenie prawidtowej pracy urzgdzenia i/lub instalacii.
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4 Transport i przechowywanie

4.1 Personel i bezpieczeristwo

Transport i czynnosci przygotowujgce urzqgdzenie do transportu mogqg byc¢ wykonane tylko i wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia.
Ogdlne zasady bezpieczenstwa sg opisane w rozdziale 2 czesci | niniejszej instrukcji obstugi.

4.1.1 Skutki nieprzestrzegania

Nieprzestrzeganie wymagan w zakresie personelu, zasad bezpieczenstwa i przepiséw BHP mogq przyczynic sie
do:

O zagrozenia dla zdrowia i/lub zycig;

O zagrozenia dla stanu i zywotnosci urzgdzenia;

O zagrozenia dla bezpieczeristwa uzytkowania urzgdzenia.

4.2 Czynnosci przygotowawcze

Przed przystgpieniem do transportu urzqgdzenia, elementéw urzqgdzenia i elementéw dodatkowych, zabezpiecz je
przed dziataniem szkodliwych warunkéw oraz substancji, jok na przyktad soli drogowej. W czasie transportu nie
wystawiaj urzgdzenia i elementéw dodatkowych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opaddw
atmosferycznych. Na czas transportu zabezpiecz wszystko przed niekontrolowanym przemieszczaniem sie. Liny
lub tarcuchy, maszyny i urzgdzenia wykorzystywane do transportu muszg by¢ dostosowane do gabarytéw i wagi
urzgdzenia, elementdw urzgdzenia i elementéw dodatkowych.

NIEBEZPIECZENSTWO

e Uszkodzenia powstate w czasie transportu i/lub przechowywania mogq przyczyni¢ sie do pracy
urzgdzenia poza przyjetymi przez Producenta charakterystykami. Praca taka moze przyczynic sie do
powstania sytuacji niebezpieczne;.

WSKAZOWKA
@ Wszystkie prace zwigzane z obstugg maszyn transportowych muszq by¢ wykonywane przez perso-
nel wykwalifikowany.

Czynnosci przygotowawcze do transportu urzqgdzenia i jego elementéw do pierwszego Klienta sg wykonywane
przez Producenta - Corab S.A.

4.2.1 Pakowanie

Producent dostarcza urzqgdzenia w opakowaniach oryginalnych do Klienta pierwotnego. Do kazdego transportu
urzgdzenie musi by¢ spakowane w oryginalnym opakowaniu. Do transportu dopuszczone jest opakowanie zawie-
rajgce uchwyty, catkowicie zamkniete oraz dostosowane do obcigzenia:

O dla jednostki sterujgcej i podstawy do 20kg;

O dla modutu baterii do 60 kg.

4.3 Oznaczenie opakowania

Opakowanie kazdego urzgdzenia jest oznaczone piktogramami opisanymi w rozdziale 2.9 czesci | z Il niniejszej
instrukgcji obstugi oraz danymi kontaktowymi Producenta.
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4.4 Transport

Urzqdzenie moze by¢ transportowane dowolnym srodkiem lokomociji. Srodek lokomocji musi by¢ dostosowany do
wagi i wymiardw urzgdzenia. Wszystkie stosowane narzedzia, zabezpieczenia, maszyny transportowe muszg by¢
w petni sprawne i kompletne. Dane do odpowiedniego doboru elementéw transportowych sq umieszczone w
rozdziale 1 czesci Il niniejszej instrukgji.

Do pierwszego Klienta urzgdzenie jest dostarczana przez Producenta. Elementy sqg przygotowane do transportu
w formie paczek, kartondw umieszczonych na paletach. Producent nie odpowiada za wady powstate w czasie
transportu, jezeli transport nie jest przez niego realizowany lub na jego zlecenie.

NIEBEZPIECZENSTWO

e Urzqdzenie jest urzgdzeniem elektrycznym. Narazenie go na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych i/lub opaddw atmosferycznych moze przyczynié sie do powstania sytuacji niebezpiecz-
nej w czasie uzytkowania urzgdzenia.

4.4.1 Warunki transportu

W czasie transportu zachowaj szczegding ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ urzgdzenia, jego elementdw i elementéw
dodatkowych. Kazdy element zabezpiecz przed uszkodzeniami w czasie transportu.

NIEBEZPIECZENSTWO
Q Zabronione jest, aby w czasie zatadunku na srodek transportu i roztadunku z niego znajdowaty sie
osoby pod transportowanym tadunkiem i w jego poblizu.

4.5 Przechowywanie

Urzgdzenie, jego elementy i elementy dodatkowe przechowuj tak, aby nie byty narazone na bezposrednie dziata-
nie promieni stonecznych oraz opady atmosferyczne. Miejsce przechowywania musi by¢ suche, a zalecana
temperatura otoczenia musi by¢ w zakresie od +10°C do +30°C. Przechowywanie baterii w temperaturze inna niz
zalecana skutkuje zmiang stopnia jej natadowania i przyspieszonqg degradacjg. Niedopuszczalne jest przechowy-
wanie elementéw w temperaturze ponizej -10°C oraz powyzej +50°C. Na czas przechowywania dopuszczone jest
uktadanie stoséw z:

O 6 warstw z opakowari Encor BAT G2;

O 8 warstw z opakowar: Encor BMS G2.

W czasie przechowywania zaden element nie moze byc zanurzony w wodzie, narazony na bezposrednie dziata-
nie promieni stonecznych, opaddw atmosferycznych i innych Zrédet ciepta. Miejsce przechowywania nie moze
narazac¢ elementdw na uszkodzenia mechaniczne.

4.6 Przechowywanie przy niskim poziomie SOC

Po wytgczeniu zasilania BMS w modutach akumulatoréw moze nastepowad statyczne zuzywanie energii i utrata
w wyniku samozatadowywania. Tym samym nalezy w odpowiednim czasie fadowaé moduty akumulatordw i nie
przechowywad ich w niskim poziomie natadowania (SOC). W przeciwnym razie modut moze ulec uszkodzeniu z
powodu nadmiernego roztadowania i konieczna bedzie wymiana.

Przechowywanie magazynu energii z niskim poziomem SOC moze wystgpi¢ w nastepujqcych sytuacjach:

O Wigczony jest wytgcznik magazynu energi;

O Przewdd zasilania akumulatora lub przewdd sygnatowy nie sq podtgczone i niemozliwe jest wytqczenie zasilania;
O Natadowanie jest niemozliwe z powodu awarii systemu po catkowitym roztadowaniu;

O Natadowanie jest niemozliwe z powodu btednej konfiguracji w systemie;

O Natadowanie jest niemozliwe z powodu braku produkcji PV oraz dtugotrwatej awarii sieci zasilajgcee;.
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UWAGA

Gdy poziom SOC BMS spadnie do 0%, nataduj magazyn energii w ciggu siedmiu dni. Gwarancja
nie obejmuje jakichkolwiek trwatych uszkodzert akumulatora z powodu niedopatrzenia klienta w
zakresie wiasciwego tadowania.

UWAGA

Poziom SOC nowego modutu baterii magazynujgcej musi odpowiadaé poziomowi pozostatych
modutéw baterii magazynujgcych. Dopuszczalna jest odchytka miedzy poziomami natadowania w
zakresie =5%
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